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Fecha: 24 de Octubre de 2006

Expediente número: 06/32013738

TALLERES RADIOELÉCTRICOSQUEROL,S.L.
Av. Pío XII, 38
12300 Vinarós (CASTELLÓN)

Referencia del peticionario:

Fecha de recepción de muestras:

Fecha de inicio de los ensayos:

Fecha de finalización de los ensayos:

05-10-2006

09-10-2006

17-10-2006

MATERIAL RECIBIDO

Seis luminarias para alumbrado de emergencia marca TRQ modelos AN-190, AN-300, AN-400,
AN-193 Y ANC-190

NOde identificación interna de las muestras: 2006443/1 a 2006443/5

ENSAYO SOLICITADO

Determinación del flujo luminoso en estado de emergencia a S", 1', S' Y 1 hora después de la
desconexión de red. Ensayo según los requisitos del apartado 22.16.1 de la norma
UNE-EN60598-2-22

ESPECIFICACIONES APLICADAS

UNE-EN 60S98-2-22:1999+Al:2003+Corr:2006

IILuminarias.Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia"

Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.
La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Esta cáaina es la primera del documento, el cual consta de 4 páginas, de las aue 1 son anexos..
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