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LGAI
laboratori General d'Assaigs
i Investigacions

Empresa del Departament
d'lndústria, Comen;:i Turisme
de la Generalitat de Catalunya

Ctra. d'accés a la Facultat de Medicina de la U.A.B.
Apartat de Correus, 18 - 08193 BELLATERRA (BARCELONA)
Tel. 93 691 92 11
Fax 93 691 59 11

Bellaterra : 27 de Marzo de 2000

Expedient número : 200051 09

Referenciadelpeticionari: TRO. Talleres RadioeléctricosOuerol, S.L.
Avda. Pio XII, 38.
12500 VINARÚS

En su representación Sr. Ovidio Aparicio.

Fecha de recepción de muestras:
Fecha de inicio de ensayos:
Fecha de finalización de ensayos:

03-03-00
14-03-00
17-03-00

MATERIAL RECIBIDO

Una muestra de luminaria para alumbrado de emergencia, marca TRO, modelo EFS-130.

ENSAYO SOLICITADO

Medida del flujo luminoso proporcionado por la luminaria, en esfera de Ulbricht, según el apartado 22.16 de
la norma UNE-EN 60598-2-22:93.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura:
Humedad :

22 De f: 3 De.
60 % f: 10 % H.R

ESPECIFICACIONES APLICADAS

Norma UNE-EN60598-2-22:93: 11 Luminarias. Requisitosparticulares para alumbrados de emergencia ".

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Este documento consta de 2 Dáginas, de las que O son anexos.

La reproducció del present document, només esta autoritzada si es fa en la seva totalitat

Aquest document consta de 2 pagines de les quals O són annexes

Entitat de dret públic amb personalitat jurídica própia que ajusta la seva activitat al régim jurídic privat.
(Llei del Parlament de Catalunya 23/1984 de 23 de novembre, DOGC 494 de 14 de desembre de 1984) .,.
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LGAI
laboratori General d'Assaigs
i Investigacions

Empresa del Departament
d'lndústria, Comen;:i Turisme
de la Generalitat de Catalunya

Expedient número: 20005109 FuI! número: 2

RESULTADOS

La medida se ha realizado después de 24 horas de carga a 0,9 veces la tensión asignada, utilizando las
lámparas envejecidas, subministradas por el peticionario.

Características de las lámparas :

Marca LlTRON.

Fluorescente PL-7W ( 2G7) 4000 K.
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Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado al
Laboratorio, tal como se indica en el apartado de material recibido, y ensayada en las condiciones indicadas
en lals normals citadas en el presente documento.
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