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LGAI
laboratori General d'Assaigs
i Investigacions

Empresa del Departament
d'lndústria, Comer9 i Turisme
de la Generalitat de Catalunya

Ctra. d'accés a la Facultat de Medicina de la U.A.B.
Apartat de Correus, 18 - 08193 BELLATERRA(BARCELONA)
Te!. 93 691 92 11
Fax 93 6915911

Bellaterra : 15 de Mayo de 2000

Expedient número :20009152

Referencia del peticionari
.TRO. Talleres Radioeléctricos Ollero!,S.L.
Avda. Pio XII, 38.
12500 VINARÓS

En su representación Sr. Ovidio Aparicio.

Fecha de recepción de muestras:
Fecha de inicio de ensayos:
Fecha de finalización de ensayos:

11-04-2000
30-04-2000
15-05-2000

MATERIAL RECIBIDO

Luminarias para alumbrado de emergencia, marca TRO, modelos EF S-190 y EF S-400.

ENSAYO SOLICITADO

Medida del flujo luminoso proporcionado por la luminaria, en esfera de Ulbricht, según el apartado
22.16 de la norma UNE-EN 60598-2-22:93.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura:
Humedad :

22°C:t 3°C.
60 % :t 10 % H.R

ESPECIFICACIONES APLICADAS

Norma UNE-EN 60598-2-22:93: " Luminarias. Requisitos particulares para alumbrados de
emergencia tI.

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Este documento consta de 2 páginas, de las que O son anexos.

La reproducció del present document, nornés esta autoritzada si es fa en la seva totalitat

Aquest docurnent consta de 2 pagines de les quals O són annexes

Entitat de dret públic amb personalitat jurídica própia que ajusta la seva activitat al regim jurídic privat.
(Llei del Parlament de Catalunya 23/1984 de 23 de novembre, DOGC 494 de 14 de desembre de 1984)
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